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2. Предложены пути совершенствования систем аспирации и снижения 
энергетических затрат при их эксплуатации. 
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Для анализа линейных автоматических систем регулирования (АСР), 
все параметры которых известны, используют различные критерии устой-
чивости, определяющие условия, необходимые и достаточные для того, 
чтобы корни характеристического уравнения имели отрицательную веще-
ственную часть. К таким критериям относятся критерии Раутса, Гурвица, 
Михайлова и т. д. Каждый из разработанных критериев имеет свою область 
использования и соответственно какие-то ограничения по применению. 
Цель данного исследования – разработка универсального критерия, позво-
ляющего без громоздких расчетов оценить устойчивость линейной АСР. 
Пусть передаточная функция линейной замкнутой АСР представлена  
в виде 
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где ε(р) – изображение ошибки регулирования; )( pg  – то же задающего 
воздействия. 
Представим оригинал ошибки регулирования ε(р) в виде обобщенного 
ряда Фурье [1] 
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где ϕ1(t), ϕ2(t), …, ϕk(t) – система ортонормированных функций, для кото-
рых справедливо равенство 
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Здесь δij – символ Кронекера; С1, С2, …, Сk – обобщенные коэффициен-
ты Фурье, определяемые исходя из метода наименьших квадратов как 
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Если ϕ1(t), ϕ2(t), …, ϕk(t) – ортонормальная экспоненциальная систе- 
ма [2]: 
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то справедливо: 
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Вводим понятие моментов импульсной характеристики: 
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Если переходный процесс по ошибке регулирования ε(t) сходится, то 
соответственно должен сходиться и ряд, составленный из коэффициентов 
Фурье. Исходя из изложенного выше сформулируем необходимое и доста-
точное условие устойчивости замкнутой линейной АСР: для устойчивости 
АСР необходимо и достаточно, чтобы ряд, составленный из коэффици- 
ентов обобщенного ряда Фурье, описывающего поведение данной АСР  
(по ошибке регулирования), сходился. 
Поясним применение данного критерия на примерах. 
Пример 1. Пусть имеется одноконтурная система регулирования с пе-
редаточной функцией объекта и П-регулятором соответственно: 
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Необходимо определить, устойчива ли данная система. 
Находим α = 0,3. Затем: µ1 = 3,054; µ2 = 1,640; µ3 = 1,105; µ4 = 0,8313;  
µ5 = 0,6658 и С1 = 2,366; С2 = –1,30; С3 = 0,714; С4 = –0,34; С5 = 0,08, т. е. 
ряд, составленный из коэффициентов ряда Фурье сходится, значит, данная 
система устойчива. 
Пример 2. Рассмотрим случай, когда объект задан в виде передаточной 
функции инерционного звена второго порядка, а регулятор – ПИ-алгорит- 
мом регулирования: 
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Находим α = 1. Затем: µ1 = 0,3865; µ2 = 3752; µ3 = 2933; µ4 = 0,2329  
и С1 = 0,5466; С2 = 0,7052; С3 = 1,0; С4 = 0,745, т. е. ряд квадратов коэффи-
циентов ряда Фурье расходится, значит, данная система неустойчива. 
 
В Ы В О Д 
 
Предложен моментальный критерий устойчивости АСР, позволяющий 
определять устойчивость линейных АСР по их передаточным функциям на 
базе обобщенного ряда Фурье. 
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